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Inleiding

Deze handleiding bevat alle benodigde informatie en gegevens om deze warmtepomp
op de juiste manier te installeren, te onderhouden en de eventuele storingen te verhel-
pen. Lees deze handleiding zorgvuldig s.v.p.

De warmtepomp dient geinstalleerd te worden conform de geldende voorschriften ter
plaatse en de voorschriften in deze handleiding.

Als de installatie gedaan is dient er nog een volledige inspectie plaats te vinden
alvorens de warmtepomp wordt opgestart.

De installateur dient de gebruiker gedetailleerd uit te leggen hoe deze warmtepomp
bediend moet worden, nadat deze is geinstalleerd. Daarnaast dient de installateur de
gebruiker te vragen de handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren. De warmtepomp
dient strikt volgens de handleiding bedient te worden.

De fabrikant van dit product kan niet op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk
worden gesteld als er persoonlijk letsel of materiéle schade is ontstaan door onjuiste
installatie of oneigenlijk gebruik en onderhoud van niet gekwalificeerde mensen.

Het is van groot belang dat u zich ten allen tijde aan de onderstaande instructies houdt.

-- Onderhoud en bediening dienen te worden uitgevoerd volgens het aanbevolen
tijdschema en frequentie, zoals vermeld in deze handleiding .

-- Als deze aanbevelingen niet in acht worden genomen, vervalt de garantie.

Het installeren en aansluiten van de warmwater warmtepomp altijd strikt uitvoeren
volgens deze handleiding.

Deze handleiding kan zonder voorafgaande Kk
Il lTustraties in deze handleiding zijn puur
nen anders zijn en dienen door een gekwali
De warmtepomp mag all een worden gebruikt v
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Druk en zetfouten zijn voorbehouden.
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1. Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschrift

Om de gebruikers van deze warmtepomp en anderen te beschermen voor verwondingen en
schade aan de warmtepomp of andere zaken dient deze handleiding zorgvuldig te worden
gelezen en alle volgende instructies en voorschriften correct te worden begrepen.

s N
Symbool Betekenis
A Een verkeerde handeling kan de dood en zwaar letsel tot
Waarschuwing gevolg hebben.
& Een verkeerde handeling kan leiden tot verwondingen,
\ Attentie beschadigingen en verlies van materialen.
Symbool Betekenis
® Verboden deze handeling of actie uit te voeren.
o Verplichte uitvoering van bepaalde handelingen of acties
é ATTENTIE of WAARSCHUWING.
Uw speciale aandacht is vereist.

1. De verwonding betekent geen ziekenhuisopname en langdurige genezing.
Het gaat om letsel, brandwonden of een elektrische Schock oplopen.

2. Beschadigde materiaal betekent verloren gegane eigendom en gegevens

A Installatievoorschrift

/ 0 De warmtepomp dient geinstalleerd te worden door een erkende
) installateur. Het niet navolgen van dit voorschrift kan leiden tot
Erkende installateur | elektrische schokken, waterlekkages en kans op brand.

vereist
o Zorg dat de elektrische aansluiting en de warmtepomp van een
. goede aarding is voorzien. Ook dient het toestel voldoende te zijn
Aarding en afgezekerd met een correcte zekering.

afzekering verplicht

o Als de warmtepomp in een kleine ruimte wordt geinstalleerd dient
u passende maatregelen te nemen bij een eventueel koelgas lek.
. Raadpleeg uw dealer voor passende maatregelen en verlaat de
Concentratie

L ruimte .
limieten /







