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BEDIENING & INSTALLATIE HANDLEIDING 
Lucht / warmwater warmtepomp 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.                            

Illustraties in deze handleiding zijn puur ter informatie en illustratief. Werkelijke situaties kun-

nen anders zijn en dienen door een gekwalificeerde installateur beoordeeld te worden.          

De warmtepomp mag alleen worden gebruikt voor het bereiden van warm sanitair water voor 

huishoudelijke toepassingen. Bij iedere andere toepassing vervalt automatisch de garantie.                                   

Druk en zetfouten zijn voorbehouden. 



 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Als de anode vervangen dient te worden moet de spanning altijd worden    

afgeschakeld. Tevens dient het water uit het buffervat te worden afgelaten.  

De warmtepomp dient binnenshuis geïnstalleerd te worden, en de omgevings-

temperatuur moet boven de 0 ºC liggen. Mocht u de warmtepomp lange tijd niet 

gebruiken en de omgevingstemperatuur daalt onder het vriespunt, dan moet 

het water in het vat worden afgetapt om bevriezing te voorkomen.   



Veilig en milieu  vriendelijk. 

Omdat er geen gas nodig is bij dit toestel is de warmtepomp een van de veiligste manier van 

warmwater bereiding. Ook is de warmtepomp schoon voor het milieu en zeer CO2 vriendelijk.   

Attractief design en zeer efficiënt.   

Het attractieve design maakt het mogelijk dat de warmtepomp ook kan worden opgesteld daar 

waar de unit in het zicht staat. De kosten om warm sanitair water te maken kunnen soms wel tot 

25% van de oorspronkelijke kosten gereduceerd worden. Ook kan de warmtepomp goed    

gebruikt worden in gebieden waar alleen elektriciteit voorhanden is en men toch op een efficiën-

te manier warm water wil bereiden.  

Eenvoudig in gebruik en geschikt voor meerdere warmtebronnen.  

De Nexus warmtepomp is eenvoudig in gebruik. Als de warmtepomp eenmaal is ingesteld hoeft 

er normaal gesproken niets meer te gebeuren en doet de warmtepomp automatisch zijn werk.           

De warmtepomp is geschikt voor meerdere warmtebronnen zoals bv. de buitenlucht, lucht van 

een warme serre of veranda, lucht van een warme zolder of lucht van een warme ruimte in een 

licht industriële omgeving. Daarnaast zijn onze (E) uitvoeringen uitgerust met een extra solar 

circuit waar op thermische zonnepanelen aangesloten kunnen worden. 

Lange levensduur. 

De warmtepomp is voorzien van een roestvrijstalen buffervat met Magnesium anode.                 

Dit waarborgt een lange levensduur van de buffertank.   



  200LD  300LD  

A 1720 1885 

B 1096 1194 

C 996 1094 

D 576 576 

E 99 99 

F Ø 580 Ø 660 



  200LD (E) 300LD (E)  

A 1720 1885 

B 1096 1194 

C 996 1094 

D 576 576 

E 99 99 

F Ø 580 Ø 660 



De compressor: zorgt ervoor dat de druk & temperatuur van het gasvormige koelmiddel wordt 

verhoogt.    

Warm water wisselaar: ook wel condensor genoemd.                                                            

Door de warmtewisselaar stroomt het onder hoge druk & temperatuur gasvormige koelmiddel.                                     

Het koelmiddel geeft de warmte af aan het water .    

Thermostatisch expansieventiel: het vloeibare koelmiddel wordt door een zeer kleine vernau-

wing geperst. Door de drukverlaging wil het koelmiddel verdampen en neemt daarvoor de 

warmte op van de lucht warmtewisselaar.    

Lucht warmtewisselaar: ook wel verdamper genoemd  laat het koelmiddel wat onder lage druk 

vloeibaar of half vloeibaar is, verdampen door het grote aluminium oppervlak van de verdam-

per. Het koelmiddel neemt hierbij warmte op en wordt volledig gasvormig  

Het principe van de werking van de warmtepomp:                                                                        

Na de compressie van het gas door de compressor neemt de druk & temperatuur van het koel-

gas toe. Het gas komt in de water warmtewisselaar terecht en omdat de temperatuur hoger is 

dan die van het water, zal het hete gas het water opwarmen. Hierdoor zal het koelgas afkoelen 

en gaat het nu door de thermostatisch expansieventiel. Na het expansieventiel zal het van lage 

druk & lage temperatuur zijn. Op het moment dat deze vloeistof in de lucht warmtewisselaar 

komt wil de koelvloeistof zo snel mogelijk verdampen omdat de druk laag is. Hiervoor zal de 

koelvloeistof warmte onttrekken aan de lucht warmtewisselaar. Dit kan omdat een ventilator 

continue lucht door het rooster van de wisselaar blaast met hogere temperatuur dan de vloei-

stof. De koelvloeistof wordt nu koelgas met een hogere energetische waarde.                           

De hele cyclus herhaalt zich omdat het koelgas nu weer wordt opgezogen en gecomprimeerd 

door de compressor. 



 

Model  PASHW 200LD / LD (E) 300LD / LD (E) 

Verwarming capaciteit kW 2.5 

Inhoud buffervat L 200 300 

Opgenomen vermogen kW 0,68 

Werkstroom A 2.96 

Voeding  230V ~ / 50Hz 

Aantal compressors  1 

Compressor   Roterend 

Nominaal  uitlaatwater temp ºC 55 

Lucht / ventilatie volume  m3/h 450 

Lucht druk  Pa 40 

Kanaal diameter mm Ø 150 

Geluid dB (A) 45 

Water toevoer / uitlaat (maat) Inch 3/4 

* Electrische naverwarmer  kW 1.5 

Netto afmetingen mm Zie tekening van de warmtepomp 

Transport afmetingen mm Zie verpakkingsetiket  

Netto gewicht Kg Zie typeplaatje  

Transport gewicht Kg Zie verpakkingsetiket  



 

0 °C 





 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gezinssamenstelling Tank capaciteit 

2 - 3 personen 200L 

Meer dan 4 personen  300L 



 

 



 

 





 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEDIENINGSPANEEL 

ACTIEF 

BEDIENINGSPANEEL 

NIET ACTIEF 



Inteligente  
modus  

Verwarm  
modus  

ECO  
Verwarm 

modus  

Vakantie  
modus  

Booster  
modus  



Water  
temperatuur 

Ingestelde  
temperatuur 

uitlezen 

Gewenste  
temperatuur 

instellen 



Tijd                
instellingen           

Uur                
instellen           

Minuten      
instellen           

Maand         
instellen           

Dag                
instellen           

"            "

"            " 

om de instellingen 

te wijzigen  

"         "

"         " 

stel de maand in 

druk toets  "         " 

om de nieuwe   

instelling op te slaan  

 

"        "

"        "

"        "

"        " 

stel het juiste uur in 

druk toets  "        " 

om de nieuwe   

instelling op te slaan  

 

"        "

"        " 

stel de minuten in 

druk toets  "        " 

om de nieuwe   

instelling op te slaan  

 



AAN  / ON     
schakeltijd             
instellen           

UIT  / OFF      
schakeltijd             
instellen           



"         " "         "

"         "

Timer              
instellen           

Timer              
instellen           

Timer              
instellen           

Timer              
instellen           



Timer              
instellen          

Timer              
instellen           

Timer              
instellen           

Timer              
instellen            

Timer              
instellen            

"        "

"          "

"          "

"          "



Timer              
instellen                   

Timer              
instellen                   

Timer              
instellen                  

Timer              
instellen                   

Timer              
instellen                   

Timer              
instellen                   

"         "

"         "

"          "

"          " "          "

"          "



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

"            "

 

  

"        " of "        "

Timer              
instellen                   

Timer              
instellen                   

Timer              
controleren                   

Timer              
controleren                   

Timer              
controleren                  

"            "

"            "  "            " "            "

"      "



Maand instellen  

Bijv. september 

knippert

Vakantie modus  

"          "

"         "

"          "

"          "

"            "           

om op te slaan

Vakantie modus  Vakantie modus  

Vakantie modus  Vakantie modus  Vakantie modus  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bedienings        
Paneel              

vergrendeling 

Temperatuur        
onderin         

boilervat  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Betekenis Standaard Opmerkingen 

Gewenste water temperatuur 55 ºC Instelbaar 

STORINGEN  STORINGEN  



Storing  Display Oorzaak  Oplossing 

Bodem temp.              
fout  P01 

De temperatuur sensor is open of                              
kortsluiting in het circuit  

Controleer of vervang zonodig de 
bodem tank temperatuur sensor  

Top tank temp.           
fout P02 

De temperatuur sensor is open of                              
kortsluiting in het circuit  

Controleer of vervang zonodig  de 
top tank temperatuur sensor 

Buitenlucht  temp.      
fout P04 

De temperatuur sensor is open of                              
kortsluiting in het circuit  

Controleer of vervang zonodig de           
buitenlucht temperatuur sensor  

Condensor temp.       
fout P05 

De temperatuur sensor is open of                              
kortsluiting in het circuit  

Controleer of vervang zonodig de           
condensor temperatuur sensor  

Verdamper temp.       
fout P07 

De temperatuur sensor is open of                              
kortsluiting in het circuit  

Controleer of vervang zonodig de     
verdamper temperatuur sensor  

Anti-vries temp.          
fout  P09 

De temperatuur sensor is open of                              
kortsluiting in het circuit  

Controleer of vervang zonodig de               
anti-vries temperatuur sensor  

Solar temp.                 
fout P034 

De temperatuur sensor is open of                              
kortsluiting in het circuit  

Controleer of vervang zonodig de                
solar temperatuur sensor  

Hoge druk beveiliging E01 
De condensordruk is te hoog                       

of druksensor is defect  
Controleer de hoge druk                 
en de hoge druk sensor  

Lage druk beveiliging E02 
De verdamperdruk is te laag                       

of druksensor is defect                  
Controleer de lage  druk                 
en de lage druk sensor  

Water flow beveiliging  E03 Waterpeil in vat te laag  
Controleer de watertoevoer            
waterpomp, defect / storing  

Elektr. oververhitting 
beveiliging E04 

Waterflow volume te laag                    
drukverschil in het watersysteem te laag   

Controleer de watertoevoer            
waterpomp, defect / storing  

Anti-vries beveiliging E07 
Waterflow volume te laag                    

drukverschil in het watersysteem te laag   
Controleer de watertoevoer            
waterpomp, defect / storing  

Communicatiefout  E08 
Communicatiestoring tussen besturing en 

hoofdpaneel  
Controleer de verbinding tussen de 

besturing en het hoofdpaneel  

Vorstbeveiliging   E09 Omgevings temperatuur is te laag  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HW200 

NO. Symbool Definitie van de I/O poorten 

1 OUT1  Compressor (output) ( 220 ~ 230 V AC)   

2 OUT2  Heater (output ) ( 220 ~ 230 V AC)   

3 OUT3  Vierweg klep (output) ( 220 ~ 230 V AC)   

4 OUT4  Hoge snelheid ventilatie  / circulatiepomp (output) ( 220 ~ 230 V AC)   

5 OUT5  
 Lage snelheid ventilatie / Circulatiepomp / Solarpuomp / Recovery pomp     

 Koeling (output ) ( 220 ~ 230 V AC)   

6 AC-N  Aarde 

7 NET GND 12V  Touchscreen display / bedieningspaneel 

8 DI01 GND  Remote AAN / UIT 

9 DI02 GND  Oververhitting beveiliging 

10 DI03 GND  Lage druk beveiliging 

11 DI04 GND  Hoge druk beveiliging 

12 DI05 GND  Reserve 

13 DI06 GND  Flow switch beveiliging 

14 AI01 GND  Omgevingstemperatuur sensor (input) 

15 AI02 GND  Temperatuur sensor voor bodem van buffertank (input)  

16 AI03 GND  Temperatuur sensor voor top van buffertank (input)  

17 AI04 GND  Condensor temperatuur sensor / Anti-vries sensor (input)  

18 AI05 GND  Verdamper temperatuur sensor (input) 

19 AI06 GND  Solar temperatuur sensor (input) 

20 CN6  Running indicator / Circulatie / solar pomp 



Als de watertemperatuur in het buffervat de 85ºC bereikt  zal de elektrische beveiliging er uitspringen 

en de gehele warmtepomp stroomloos maken. Deze beveiliging zal niet automatisch resetten.       

Reset van deze beveiliging kan plaatsvinden door de volgende handelingen te verrichten: 

1. De warmtepomp volledig stroomloos maken.(anders is er kans op elektrocutie gevaar)  

2. Het frontpaneel verwijderen en daarna de rode knop van de beveiliging indrukken. U dient natuurlijk 

    wel de oorzaak van de beveiliging vast te stellen en te verhelpen alvorens de beveiliging te resetten  

In de Nexus™ warmtepompboiler zit een Anti-legionella functie voor het Sanitair Warm Water in het 

boilervat. Door periodiek het boilervat tijdelijk op te warmen naar een hoge temperatuur wordt belet 

dat de legionelle bacterie ontspringt in het boilervat. ( fabrieksinstelling, 1x per week naar 60°C)  

1. Via het bedieningspaneel kan de desinfectie periode ingesteld worden van 0 tot 90 minuten.          

Na de desinfectie schakelt de Nexus automatisch terug naar de laatste verwarmingsmode. 

Zet de instellingen van de Nexus™ altijd volgens de wettelijke bepalingen van het land.  



Jaar Datum 
  Logboek storingen, onderhoud en raparatie   
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The Nexus logo  is a trademark of 

 


